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Priifbericht \iﬁg‘

Bied

Uber die

Messung der Luftschallddmmung einer
INSTA-BLOC Sanitirwand, Bezeichnung INSTA-BLOC-SWT 340/30 WC2
(mit Leichtbeton R 1,0, Dicke 30 cm)

Auftraggeber: Fa. Sanitar-Elementbau Ges.m.b.H.
8967 Haus/Ennstal
Auftragsdatum: 14. April 2009 (tel.) und 28. April 2009 (schriftl. durch Herrn Ing.

Wilhelm Eibl, Fa. Sanitar-Elementbau)

Priifgut: INSTA-BLOC Sanitarwand
Bez.: INSTA-BLOC-SWT 340/30 WC2
mit Leichtbeton R1,0; Dicke 30 cm
3 Elemente —»
3x111ecmx235cm x 30 cm
Das Prufmaterial wurde vom Antragstetler angeliefert.

Messort: Hallrdiume H1 / H2 der Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt
Wien.
Priifprogramm: Bestimmung des Schalldamm-MaRes gemal ONORM EN ISO 140-

3:2005 und Berechnung der Einzahlangabe R, und der Spektrum-
Anpassungswerte C, Cy., C1oo.5000 Und Cy,100.5000-

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

Prillungen beziehen sich ausschileBlich auf die Akkreditien! als Prii- und Inspektionssielle gemat AkkG per i des inisteri

Priligegensiande. Alle Sellen des Berichles sind mit fiir Wirtschall und Arbait auf Basis der OVEASNORM EN ISONEC 17025 und der

dem Amissiegel der Stadt Wien versehen. GVE/OMORM EN ISC/IEC 17020; PSID 68; PSID 98; PSID 165

Verbffentiichung und Auszilge bedtrfen der Akkreditiert als Pridf- und Oberwachungsstelle gemat WBAG per Akkreditierungsbescheid des

schrifiiichen Bewilllgung der MA 38, Gstereichischen Instiluts fGr Bautechnik auf Basis der OVE/ONORM EN ISQ/IEC 17025

Bitte beachten Sie die derzefl glligen Aligemeinen dar EN 45004,

Geschafisbedingungen der MA 38 im Intemet unter Notifizierte Stelle {Notlfied body) gemaR Bauproduktenrichilinie (S910BEWG vom 21.12.1988) P
hitp:/ weew.maig.wien.at. unler der Kennnummer 1140.

Zerlifiziert gemBR den Forderungen der SNORM EN ISO 9001:2008 durch dis OQS-Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH.

Parteienverkehr: Montag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria AG, Konlo 51428007186, BLZ. 12000, DVR: 0000191



Beilage, Seite 1 zu MA 39 - VFA 2009-0550.01

Schallddmm-MaR nach I1SO 140-3

Messung der Luftschalldammung von Bauteilen im Prifstand

Auftraggeber: Sanitdr-Elementbau GmbH, Bundesstraite 110, 8967 Haus /Ennstal  Prifdatum:  21. April 2009
Hersteller: W.0.
Kennzeichnung der Pridfrdume:  Hallraum 1 / Hallraum 2
Prifgegenstand eingebaut von:  Firmenpersonal
Produkiebezeichnung: Sanitér- Instd lationswand NSTA-BLOC
Aufbau des Prifgegenstandes:  INSTA-BLOC Elemente 3 x 1110 mm x 2350 mm x 300 mm 3 .;
mif Poren-Leichbeton R 1.0 (1000 kg/m?) ./
Bez.: INSTA-BLOC-SWT 3430 WC2 T
Fl&che S des Priifgegenstandes: 8,30 m?
Flachenbezogene Masse: 259 kg/m? der Frequenzbereich entsprechend der Kurve
: — der verschobenen Beaugswerte (180 717-1)
Temperatur: 21,7 °C 7 . P ——— - o = -
Luftfeuchte: 413 % f :
Volumen des Senderaumes: 2017 m @ | ’
Volumen des Empfangsraumes. 925 m° v I [ |
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Bewertung nach ISQ 717-1
RACG) = 53(2 -5) dB Cso310 = B Cso.s000 = 9B Cioo-s000 =-17B
Die Ermitl basiert auf Priifstands-Mes ebnissen,
s i Cr50-3150 = dB Crs0-5000 = dB Cy,100-5000 = -5dB

die in Terzbindem gewonnen wurden.

Nr. des Prifberichtes:

Datum: 11.05.2009

MA 39 -VFA 2009-0550.01

Unterschrit{:J%_,\
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MA 39 - VFA 2009-0550.02 Wien, 11. Mai 2009

Priifbericht

tber die

Messung der Luftschalldimmung einer
INSTA-BLOC Sanitiirwand, Bezeichnung INSTA-BLOC-SWT 340/35 WC2
{mit Leichtbeton R 0,8, Dicke 35 cm)

Auftraggeber: Fa. Sanitdr-Elementbau Ges.m.b.H.
8967 Haus/Ennstal
Auftragsdatum: 14. April 2009 (tel.) und 28. Aprii 2009 (schriftl. durch Herrn Ing.

Wilhelm Eibl, Fa. Sanitér-Elementbau)

Prifgut: INSTA-BLOC Sanitdarwand
Bez.: INSTA-BLOC-SWT 340/35 WC2
mit Leichtbeton R0,8; Dicke 35 cm
3 Elemente —»
3x111cm x 235 cm x 35 cm
Das Prifmaterial wurde vom Antragsteller angeliefert.

Messort: Hallrdgiume H1 / H2 der Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt
Wien.
Prifprogramm: Bestimmung des Schailddmm-MaBes gema ONORM EN ISO 140-

3:2005 und Berechnung der Einzahlangabe R, und der Spektrum-
Anpassungswerte C, Cy., C1oo-5000 UNd Cir.100-5000-

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

F sich eBlich auf die Akkreditient als Prif- und Inspektionssielle gemait AKKG per des
Prifgegenstiinde, Alle Seiten des Berichtes sind mil WnlsehlllundArbeﬂaufBasisﬂerOVElONORMEleoﬂECﬁmumdar
dem Anusslooel der Stadi Wien versehen, VE/ONORM EN ISONEC 17020; PSID 89; PSID 88; PSID 185

rfen der Akkredruen ats Prif- und Dbemdwnmolle gonial WBAG per Akkreditierungsbescheid des
schrifilichen Bewiligung der MA 39, Inslituts f0r ik auf Basis der GVE/ONORM EN ISOAEC 17025 und
Bitte beachten Sie die derzeit ghitigen Allgemeinen del' EN 45004
Geschaftsbedingungen der MA 38 Im Intemet unter Notifizierie Stelle (Notified body) gemBas Bauprodukienrichilinle (85/106/EWG vom 21.12.1988)
hittp:// www.ma3s wien.al. umer der Kennnummer 1140,

Zertifiziert gemag den Forderungen der ONORM EN iSO 9001:2008 durch die OQS-Zerifizierungs- und Begutachiungs GmbhH.

Parteienverkehr: Montag bis Freitag: 7-30 — 15:30 Uhr, UID: ATU 38801500
Bankverbindung: Bank Ausiria AG, Yoo 514280071566, BLZ 12000, DVR: 0000197



Beilage, Seite 1 zu MA 39 - VFA 2009-0550.02

Schallddmm-MaR nach ISO 140-3

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Priifstand

Auftraggeber: Sanitér-Elementbau GmbH, Bundesstralle 110, 8967 Haus / Ennstal  Priifdatum:  22. April 2009
Hersteller: w.0.
Kennzeichnung der Priifrdume:  Hallraum 1/ Hallraum 2
Priifgegenstand eingebaut von:  Firmenpersonat
Produklebezeichnung: Sanitidr- Installationswand NSTA-BLCC
Aufbau des Prifgegensiandes: INSTA-BLOC Elemente 3 x 1110 mm x 2350 mm x 350 mm
mit PorenLeichbeton R 0,8 (800 kg/m?)
Bez.: INSTA-BLOC-SWT 34 /35 WC2
Fldche S des Priffgegenstandes: 830 m?
Flachenbezogene Masse: 268 kg/m? der Frequenzhereich entsprechend der Kurve
N —_— der verschobenen Bezugswerte (150 717-1)
Temperatur: 227 °C | 60
Luftfeuchte: M1M,7 %
Volumen des Senderaumes: 2005 m® @
Volumen des Empfangsraumes: 932 m® o |
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Frequenz, f, Hz -
Bewertung nach ISO 717-1
Ru(CiGy) =52(2 -5 dB Cso.3150 = @B Csos000 = @B Cioo-5000 =-108
Die Emitttung basiert auf Pritands-Mes ebnissen,
den Terzgdsm gewonnen wurden. s Crseais0= dB Crs0.5000 = B Cr100-5000 = -5 dB

Nr. des Prifberichtes:

Datum  11.05.2009

MA 39 - VFA 2009-0550.02

Untemﬁm__,




Sanitar-Elementbau GmbH

INSTA-BLOC Installationssysteme
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MA 39 - VFA 2009-0550.03
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MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prof-, Oberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
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A-1110 WIEN

Tel.: (+43 1) 79514-8039

Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

Wien, 11. Mai 2009

Prifbericht

Uber die

Messung der Luftschalldimmung einer
INSTA-BLOC Sanitirwand, Bezeichnung INSTA-BLOC-SWT 340/40 WC2

Auftraggeber:

(mit Leichtbeton R 0,8, Dicke 40 cm)

Fa. Sanitar-Elementbau Ges.m.b.H.

8967 Haus/Ennstal

Auftragsdatum:

14. April 2009 (tel.) und 28. April 2009 (schriftl. durch Herrn Ing.

Wilhelm Eibl, Fa. Sanitéar-Elementbau)

Priifgut:

INSTA-BLOC Sanitdarwand
Bez.:

INSTA-BLOC-SWT 340/40 WC2

mit Leichtbeton R0,8; Dicke 40 cm

3 Elemente —»

3x111cmx 235 cm x40 cm

Das Prifmaterial wurde vom Antragsteller angeliefert.

Messort:

Hallrdiume H1 / H2 der Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt

Wien.

Priifprogramm:

Bestimmung des Schallddmm-MaBes gemi ONORM EN ISO 140-

3:2005 und Berechnung der Einzahlangabe R, und der Spektrum-
Anpassungswerte C, Cy, C1oo.5000 UNd Cy; 100-5000-

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beilage (2 Seiten).

sich ich aut die:
Plﬂfnaqunstlnde Alle Selien des Berichtes sind mit
dem Amissiege! der Stadt Wien versehen.
Verdffentlichung und Auszige bedirien der
schriflichen Bewilligung der MA 38,
Bitte beachten Sie die derzelt giiltigen Aligemeinen
Geschaftsbedingunpen der MA 39 im Intemet unter
hitp:if wwwe_malt.wien.al.

Akkrediiart als Prif- und Inspeklionssiele gemat AKKG per id des

fOr Wirtschalt und Arbeit auf Basts der OVE/ONORM EN ISQ/IEC 17025 und der

OVEONORM EN ISONEC 17020; PSID 69; PSID 98; PSID 165

Amndiliun als Priif- und Dberwamunoﬂelle gemill WBAG per Akkredilierungsbescheid des
Instituts fir B uf Basls der OVE/ONORM EN ISONEC 11026 und

dar EN 45004;

Notifizierte Stelle (Nolified body} gemal Bauprodukientichilinie (88/106/EVWKG vom 24.12.1968)
unler der Kennnummer 1140,

Zedifiziert gemis den Forderungen der ONORM EN IS0 9001:2008 durch die OQS-Zertifitienings- und Begutachtungs Gbl.

Parteienverkehr: Montag bis Freitag: 7:30 — 15:30 Uhr; UID: ATU 36801500

Bankverbindung: Bank Austria AG, Konto 51428007186, BLZ. 12000, DVR: 0000191



Beilage, Seite 1 zu MA 39 - VFA 2009-0550.03

Schalldamm-MaR nach 1SO 140-3
Messung der Luftschaliddmmung von Bauteilen im Prifstand
Aufiraggeber: Sanitar-Elementbau GmbH, Bundesstralie 110, 8967 Haus / Ennstal  Prirfdaturn: 24, Apnil 2009
Hersteller: w.0.
Kennzeichnung der Prifrdume:  Hallraum 1 / Hallraum 2
Prafgegenstand eingebaut von:  Firmenpersonal
Produktebezeichnung: Sanitdr- Installationswand NSTA-BLOC
Aufbau des Priffgegenstandes: INSTA-BLOC Elemente 3 x 1110 mm x 2350 mm x 400 mm
mit Poren-Leichbeton R 0,8 (800 kg/m®)
Bez.: INSTA-BLOC-SWT 34(/40 WC2
Flache S des Profgegenstandes: 8,30 m?
Flichenbezogene Masse: 322 kg/m? g: Frequerghereich mmﬁme
Temperatur: 28 ¢ o e S e(‘ _) . . o
Luftfeuchte: B9 % |
Volumen des Senderaumes: 2007 m® )
Volumen des Empfangsraumes: 926 m? I
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Bewertung nach I1ISO 717-1
RJCG) =54 (2 -HdB Csp.ai50 = @B Cso.5000 = @B Ciop5000 =-10B
Die Ermitiung basiert auf Pristands-Mes ebnissen,
die in Terzgdem gewonnen wurden. > Crso-3150= dB Crs50-5000 = dB Cy,100-5000 = -5 B
Nr. des Prifberichtes: MaA, 39 -VFA 2009-0550.03
Datum: 11.05.2009 Unterschrifi: l { ommii




